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Al Sigg. GUARELLA Giuseppe – PINO Maria 

SORVEGLIANZA PERIODICA (A.S.P.) 
Opuscolo informativo sui contenuti minimi degli interventi previsti  

Qui di seguito si riporta, per ogni Gruppo di verifica e per ogni relativa tipologia di intervento, la lista degli adempimenti 
minimi da verificare o controllare da parte del responsabile incaricato. 
 
ESTINTORI 
Intervento programmato: Sorveglianza periodica 
Periodicità : mensile 
Il responsabile dovrà porre particolare cura nella valutazione dei seguenti parametri: 
1. Verificare la presenza e la segnalazione dell’estintore con apposito cartello; 
2. Verificare che la visibilità, l’utilizzabilità e l’accesso allo stesso siano liberi da ostacoli; 
3. Verificare che l’estintore non sia stato manomesso e che non sia privo del dispositivo di sicurezza per evitare 
azionamenti accidentali; 
4. Verificare che i contrassegni distintivi siano esposti a vista e siano ben leggibili; 
5. Controllare che l’indicatore di pressione indichi un valore compreso all’interno del campo verde; 
6. Verificare che l’estintore non presenti anomalie quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, 
sconnessioni o incrinature dei tubi flessibili, ecc. ; 
7. Verificare che l’estintore sia esente da danni alle strutture di supporto e alla maniglia di trasporto; 
8. Controllare che il cartellino di manutenzione sia presente sull’apparecchio e sia correttamente compilato. 
 
LUCI DI EMERGENZA 
Intervento programmato : Sorveglianza periodica 
Periodicità : mensile 
Il responsabile dovrà porre particolare cura nella valutazione dei seguenti parametri: 
1. Verificare che siano collocate al posto designato; 
2. Verificare l’efficienza dell’intervento automatico, facendo una simulazione di black-out, che consiste nel togliere 
corrente al ramo elettrico interessato e verificare che le luci di emergenza si accendano automaticamente; 
3. Verificare che non presentino evidenti difetti; 
4. Verificare che i componenti non presentino segni di rottura o deterioramento; 
 
PORTE TAGLIAFUOCO 
Intervento programmato : Sorveglianza periodica 
Periodicità : mensile 
Il responsabile dovrà porre particolare cura nella valutazione dei seguenti parametri: 
1. Controllo sulla agevole apertura/chiusura della porta (prova di apertura per verificare che il maniglione antipanico 
funzioni, che la porta si apra senza sforzi, che le ante si richiudano automaticamente, che il meccanismo di corretta 
sovrapposizione delle ante funzioni, ecc.) 
2. Controllo che la porta non sia chiusa a chiave 
3. Controllo della segnaletica: 
4. Verifica dell'assenza di dispositivi aggiuntivi applicati per mantenere la porta aperta (ad esempio, cunei, catenelle, 
attrezzature, ecc.) 
5. Verifica che il percorso di accesso alla porta sia libero da ingombri 
 
VIE DI ESODO ED USCITE DI EMERGENZA 
Intervento programmato : Sorveglianza periodica 
Periodicità : mensile 
Il responsabile dovrà porre particolare cura nella valutazione dei seguenti parametri: 
1. Verificare la presenza e l’adeguatezza della segnaletica 
2. Verificare la facile accessibilità dei percorsi e l’assenza di ostacoli 
3. Verificare la facile apertura dall’interno delle uscite di emergenza 
4. Verificare l’apertura completa delle porte 
5. Verificare il corretto funzionamento di eventuali sistemi di blocco delle porte in posizione aperta 
 
6. Verificare l’adeguatezza dell’illuminazione delle vie di esodo in caso di mancanza di corrente 



 

 
 SEGNALETICA DI SICUREZZA 
Intervento programmato: Sorveglianza periodica 
Periodicità : mensile 
Il responsabile dovrà porre particolare cura nella valutazione dei seguenti parametri: 
1. Verificare che la segnaletica non sia occultata a causa dello spostamento di scaffali, accumulo di materiale e altro 
2. Verificare che la segnaletica non sia degradata 
3. Verificare l’adeguatezza dell’illuminazione della segnaletica in caso di mancanza di corrente 
 
PRONTO SOCCORSO 
Intervento programmato : Sorveglianza periodica 
Periodicità : mensile 
Controllare  che: 

 Siano presenti tutti i prodotti elencati nella lista* 
 Siano presenti i prodotti in numero uguale o superiore a quello indicato 
 Non siano presenti prodotti scaduti 
 Non siano presenti prodotti diversi da quelli elencati 

Nota: un prodotto scaduto è considerato mancante e va reintegrato 

CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO 

• Guanti sterili monouso (5 paia).  
• Visiera paraschizzi  
• Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).  
• Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3).  
• Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).  
• Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2). 
• Teli sterili monouso (2). • Pinzette da medicazione sterili monouso (2).  
• Confezione di rete elastica di misura media (1).  
• Confezione di cotone idrofilo (1).  
• Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).  
• Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).  
• Un paio di forbici.  
• Lacci emostatici (3).  
• Ghiaccio pronto uso (due confezioni).  
• Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).  
• Termometro.  
• Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.


